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SELE-CALORE Prelievo l/s 4.023 Prelievo l/s 4.680 85,96%

Invaso mc 159.417.000 Invaso
1
 mc 114.987.000 138,64%

Prodotto l/s 1.581 Prodotto l/s 1.585

Invaso mc 75.632.000 Invaso
1
 mc 72.844.867 103,83%

Prodotto l/s 3.707 Prodotto l/s 3.347

Invaso mc 171.970.000 Invaso
1
 mc 227.705.600 75,52%

Prodotto l/s 3.513 Prodotto l/s 3.702

Invaso mc 36.798.000 Invaso
1
 mc 24.804.200 148,35%

Prodotto l/s 1.341 Prodotto l/s 1.242

Invaso mc 26.627.168 Invaso
2
 mc 33.718.284 78,97%

Prodotto
3
 l/s 441 Prodotto l/s n.d.

POZZI Prelievo
4
 l/s 2.161 Prelievo l/s 2.734 79,04%

TOTALE PRELIEVO l/s 16.326 l/s 17.290 94,42%

Tributo Sele :                  l/s   3270  Utilizzato Sele:   l/s  3131 Rilasco amb.: l/s 139

Tributo Calore:               l/s 1756  Utilizzato Calore: l/s 892 Rilasco amb.: l/s 200

                Altri usi Calore:              l/s                    664

Ing. Nicola Sicolo
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Approvvigionamento idrico Approvvigionamento idrico Approvvigionamento idrico Approvvigionamento idrico 

Area Grandi Vettori e SerbatoiArea Grandi Vettori e SerbatoiArea Grandi Vettori e SerbatoiArea Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

FONTI DI 

APPROVVIGIONAMENTO
ANNO 2016

VALORE MEDIO MENSILE

ANNI 2006-2015

Rapporto sulla 

media storica

4
  Portata media mensile

FORTORE

PERTUSILLO   

SINNI

LOCONE

CONZA

1
  Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

2
  Volume medio mensile su base dati 2009-2012

3
  Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso
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