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PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/08/2017 - 0095548

AN

A

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE
e, p.c. Autorita Idrica Pugliese

Oggetto

Manutenzione straordinaria ISF Lamandia.

Impianto

ISF Lamandia - Monopoli

Uu.T.

Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT

Descrizione del disservizio

Impianto fuer servizio — rete in carico

Motivi dell’'emergenza

Avaria interrultori magnetotermici e dispersione

Data di comunicazione del disservizio e
persone interessate

squadra elettromeccanici 10/07/2017

Primi intervent] adottati

Incremento monitoraggio impianto.

Termini di consegna

Immediato

Descrizione sintetica delle forniture elo
servizi previsti e loro quantita

F.p.o. di interruttori magnetotermici differenziali, verifica dispersione
impianto, riprogrammazione centralina e arresti per EP 1 e 2, prove di

funzionamento & messa in esercizio.

Denominazione della Ditta affidataria

Sanvito Sil - Via Baione, sn — 70043 Monapoli

Motivi e criteri di scelta della Ditta

Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile

Costo preventivato dei lavori efo servizi
richiesti

€ 2.606,48
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