st |1

acquedotto
pugliese
Vacqua, bene comune
INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
. “estione Acquisti Fornitura e Servizi
Prot Acquedoito Pugliese
U - 12/04/2019 - 0032749
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| l"“ ||| Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (AUAM)
SEDE

Unita Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorita Idrica Pugliese

Intervenlo di manulenzione straordinaria alla siazione di sedimentazions linale alla

Oggetto pompa dl riciclo fanghl marcaFlygt tipo 3102,180da 3.1 kw
impianto impianto di depuraziona di Palagiano (TA)

Direzione Struttura Terrloriale Operativa TA-BR

Descrizione del disservizio S & vedilicato Il ricorrente fanomeno dl inlasamento causall da usura

L'avaria risconirata alla stazione di che traiasi rappresenta una circostanza of
urgenza, poiché sl polrabbe veificare il fermo delle stazionl di traltameanto con un
decadimento del Iraltamanto depurativo e della qualita dal refluo elfluents, con
conseguenie rischio di inquinamento del Corpa ricetiore.

Il mancato urgenle ripristing componersbbe un decadimenio del processo
depuralivo e it possibile suporamento dei imill allo scarico pravisil dal D.igs,
152/2006, con conseguanta nschio di inquinamento del Corpo Ricsliore, cha
rappresenta uno stalo di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata
incolumila, perlanio & necessario proceders senza alcun indugio. Il disservizio &
da conligurare come impravedibils, imprevisto e non preventivamenie noto.

Motivi dell'emergenza

Le esigenze di Urgenza non sono assolvibill nellambilo dei conlrattiafiidamenti
aziendali gi& in essare

Data di comunicazione del disservizio a

persone interessate Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione dsl 22/03/2019

Sopralluogo, valulazione della crticita rappraseniala ed atlivazione della

Primi interventi adottati pracedurg di emergenza coinvolgendo il personate della DIRTE

Termini di consegna 3 setimane dala di ricevimanto ording

Descrizione sintetica delle jorniture efo

servizi previsti e loro quantith Sosliluzione delle pompa in oggafio n
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Denominazione della Ditta affidataria

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SAL Via N. ridenla 22 -Bari

Molivi e criteri di scelta della Ditta

Ditta costrultrice della apparecchiatura i in oggetlo
Art, 125 comma 1)lgtlera d} ed e) del D.L. n.50 dal 18/04/2016

Costo preventivato del lavorl e/o servizi
richlesti

€.7500.50 sconlo 50% + lva

Verifica della congruita del prezzi

{indicars evaniuale sconto)

Prezzo di listino della casa madia

" Estremi del documento tecnico-economico
di riferimento
{ofierta/consuntivo della ditta)

Preveniivo offerta n. 48-0234-2019 de! 22.03.2019

Allegati

Praventivo olferta n. 48-6.234-2019 del 22.03.2018 @ Rapportino/ di lavoro defla
DIATE (mail del 22/03/2019}

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico I I

Investimenti | X |

Il Richiedente
H RCM CO Taranto Ovest
Per. Giovangi Maraglino
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Il Respgsabile AED TA
Ing. Ni lMotamicola

|

Si autarizza:
Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarqmmo

Menl/P33 214
Rev 2 del SIANA2004

A(.QUEDUTTD PUGLIESE S5.P.A. CUN UNIL(J AZIUNISTA RE(.:IONE PU()LIA www.aqp. 1t

; ”*mm?ﬂ :

.REACCld.

I
S
W12t A ATZHIRUL Ty



